
          
เลขท่ี      ก.๓ กบษ.(ฮล.)               / ๒๕๖๗                          . วันท่ี                                                                      .   

ชื่อผูรับ   นายพัทธนันท พชิราสุวรรณชล                                 . ตำแหนง   อก.ปบ.(ก.๓)                                               .   

ชื่อผูสง   นายนิวัฒน  มาประจวบ                                          . ตำแหนง   อก.บษ.(ก.๓)                                               . 

                   

 ดวยการไฟฟา     กบษ.(ก.๓) จะขอดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน เปลี่ยนลูกถวยโพลิเมอร ทดแทน ลูกถวย พอชเลน ตนTG      

๑๑๑๕ kV ตรงขามสถานีไฟฟาเดิมบางฯ (พิกัด 14.803819, 100.124349)  ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน       ๑        แผน ดังน้ี 

ท่ี ฟดเดอร วัน/เดือน/ป ต้ังแตเวลา ถึงเวลา ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ/บริเวณ จาก ถึง ผูควบคุมงาน 

๑. DBA๐๑ ๒๐ ก.ย. ๖๗ ๐๘.3๐ น. 
 
 

๑6.3๐ น. 
 
 

ดับไฟเปลี่ยนลูกถวย ๑๑๕ kV 
แนวด่ิง ตนTG  (โพลิเมอร 

ทดแทน พอชเลน)งานวัดคา
ESDD&NSDD   

จุดปลดสาย 
ตรงขาม 

สถานีไฟฟา 
เดิมบางฯ 

LBS_DBA 
01YB-๐๒, 
ABS_DBA
๐๑YS-๐๑ 

นายอนุชา คำสีดา 
และ 

นายศราวุธ ชื่นจิตร 
๐๖๑๓๙๒๕๕๙๖ 

พ้ืนท่ีท่ีมีผูใชไฟไดรับผลกระทบ(ไฟดับ)                                                                                                     ........... 

ผูประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา  คำสีดา       ตำแหนง  ชผ.ฮล.กบษ.(ก.๓)     โทร     ๐๙๗๑๙๗๓๓๗๙    .  

พ้ืนท่ี ท่ีขอดับไฟปฏบิัติงานมีสายเคเบิลใยแกวนำแสงของ กฟภ.  

                        ๑.   มีสายเคเบิลใยแกวนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำรุด  ๑.๒  ไมมโีอกาสชำรุด      

                        ๒.   ไมมีสายเคเบิลใยแกวนำแสง   

                                           

                                      (นายนิวัฒน มาประจวบ) 

                                                                                      ตำแหนง              อก.บษ.(ก๓)                 . 

สำหรับแผนกควบคุมการจายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓ 

เรียน  อก.ปบ.(ก.๓) 

ผคฟ. พิจารณาแลวเห็นควร 

 อนุมัติใหดับไฟตามคำขอขอ           ฟดเดอร            จาก                              ถึง                                           .             

ในวันท่ี                       ต้ังแตเวลา             น. ถึง               น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขท่ี                      . 

 อนุมัติใหดับไฟตามคำขอขอ           ฟดเดอร            จาก                              ถึง                                           .             

ในวันท่ี                       ต้ังแตเวลา             น. ถึง               น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขท่ี 

                      อกเกกกกv------------------------- 

พนักงานศูนยฯ นาย                                       ประสานงานการขอดับไฟกับ                                                       . 

 

                                                           . 

                  (                                               ) 
 

สำหรับผูอนุมัติ              

ท่ี ก.๓ กปบ.(คฟ.)                                       

เรียน    ผจก.                                                         . 

          อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  

          อนุมัติ  และแจง จป. เพ่ือตรวจสอบความปลอดภัย 

พรอมท้ังลงขอมูลแจงแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th 

   

                        

 
หผ.  27 ส.ค. ๖๗ 

ชผ.  27 ส.ค. ๖๗ 

ผจฟ.         (สถานีฯ                                                          ) 
        เพ่ือทราบ และจัดพนักงานเขาปฏิบัติงานรวมกับศูนยฯ นครปฐม 
ต้ังแตเวลา               น. เปนตนไป จนกวางานจะแลวเสร็จ 

ข้ันตอนการสวิชชิ่ง                  แผน 
แผนผังแนบ                          แผน   

Mobile User

459924
Typewriter
๒๘ส.ค.๒๕๖๗

502012
Typewriter
๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗

502012
Typewriter
๒๒๐๓



ขอมูลขอดับไฟ ระบบสายสง 115 kV (โซน กฟจ.สุพรรณบุรี) 

ในวันท่ี 20 กันยายน 2567 

งานวัดคา ESDD&NSDD ตามหนังสือเลขท่ี กบร.(บน)1371/1567 

4.เยื้อง สฟฟ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี(14.803819, 100.124349) 

ขอดับสายสง 115 kV ระหวาง จุดปลดสาย ตรงขาม สฟฟ.เดิมบาง – Circuit Switcher_DBA 1YB-02 และ 

ABS_DBA 1YS-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


