
          
เลขท่ี      ก.๓ กบษ.(บส.)              /๒๕๖7                         . วันท่ี                                                                      .   
ช่ือผูรับ   นายพัทธนันท พชิราสุวรรณชล                                     . ตําแหนง   อก.ปบ.(ก.๓)                                               .   
ช่ือผูสง   นายนิวัฒน มาประจวบ                                       . ตําแหนง   อก.บษ.(ก.3)                                               . 
                   
 ดวยการไฟฟา ….กบษ.(ก3)…จะขอดับไฟไลนสายสง UG 115 จากEGAT To สถานีไฟฟาสมุทรสาคร 3 รหัส SN3 02YL-01 
และSN3 05 YL-01 เพ่ือดําเนินการแกไขจุดรอนหัว Terminatorพรอมท้ังตรวจสอบ ตามแผนผังสังเขปแนบ จํานวน                     แผน 
ดังน้ี 

ท่ี ฟดเดอร วัน/เดือน/ป ตั้งแตเวลา ถึงเวลา ลักษณะงานท่ีปฏิบัต/ิบริเวณ จาก ถึง ผูควบคุมงาน 
1 
 

 2 
 
 

SMC 2YB-01 
 
SMC 5YB-01 

3 พ.ย. 67 
 

10 พ.ย. 67 

08:30 น. 
 

08:30 น. 
 

16:30 น. 
 

16:30 น. 
 

แกไขจดุรอนอุปกรณตน UG 115 หัว
Terminator รหัส SN3 02YL-01 และ
SN3 05 YL-01 รับไฟจากEGAT To
สมุทรสาคร3  

SN3 701017 
 

SN3 700817 
 

SMC 2YB-01 
 

SMC 5YB-01 

นายไชยฤกษ โรจนเลิศ 
พชง.6 

0615396296 

พ้ืนท่ีท่ีมีผูใชไฟไดรับผลกระทบ(ไฟดับ)                                                                                                     ..... 

ผูประสานงานการดับไฟ ช่ือ นายไชยฤกษ  โรจนเลิศ      ตําแหนง พชง.6 ผบส.กบษ.(ก.3)     โทร   0615396296      

พ้ืนท่ี ท่ีขอดับไฟปฎิบัติงานมีสายเคเบิลใยแกวนําแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชํารุด ผคส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบกอนปฎิบัติงาน) 

                        1.  � มีสายเคเบิลใยแกวนําแสง  1.1� มีโอกาสชํารุด  1.2 � ไมมีโอกาสชํารุด      

                        2.   ไมมีสายเคเบิลใยแกวนําแสง   

                              
              
                     (  นายนิวัฒน มาประจวบ  ) 
                                                                             ตําแหนง       อก.บษ.(ก.3)      . 
สําหรับแผนกควบคุมการจายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓ 
เรียน  อก.ปบ.(ก.๓) 

ผคฟ. พิจารณาแลวเห็นควร 

 อนุมัติใหดับไฟตามคําขอขอ           ฟดเดอร            จาก                              ถึง                                           .             
ในวันท่ี                       ตั้งแตเวลา             น. ถึง               น. ตามใบสั่งทําสวิชช่ิงเลขท่ี                      . 

 อนุมัติใหดับไฟตามคําขอขอ           ฟดเดอร            จาก                              ถึง                                           .             
ในวันท่ี                       ตั้งแตเวลา             น. ถึง               น. ตามใบสั่งทําสวิชช่ิงเลขท่ี 
                      อกเกกกกv------------------------- 

พนักงานศูนยฯ นาย                                       ประสานงานการขอดับไฟกับ                                                       . 
 

                                                           . 
                  (                                               ) 
 
สําหรับผูอนุมัต ิ              

ท่ี ก.๓ กปบ.(คฟ.)                                       
เรียน    ผจก.                                                         . 
          อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
          อนุมัติ  และแจง จป. เพ่ือตรวจสอบความปลอดภัย 
พรอมท้ังลงขอมูลแจงแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th 
   
                        
     

ผจฟ.         (สถานีฯ                                                          ) 
        เพ่ือทราบ และจัดพนักงานเขาปฏิบัติงานรวมกับศูนยฯ นครปฐม 
ตั้งแตเวลา               น. เปนตนไป จนกวางานจะแลวเสร็จ 

ข้ันตอนการสวิชช่ิง                  แผน 
แผนผังแนบ                          แผน   

459924
Typewriter
๙ต.ค.๒๕๖๗

502012
Typewriter
๒๕๙๘

502012
Typewriter
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗



 แผนกบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 6 
        กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

    Thermovision  Report ฝ่ายปฏิบตัิการเขตนครหลวง 

 

[THM-S4 V.1.0 : 13-Jun-2019 : Design by Sophon]  

Tested by :          หถล6.-ส. By :     G.B. Date :           22/05/2566 
 

    

Location     :

Device No.   :

Description  :

Notification :

SN3

SN3-หวัPot Haed Line PEA NO.2

 Phase A,B ดา้นออก PEA  (Phase A อยูด่า้นขวาของภาพ)

 

  
  

FLIR1183.jpg | 30° NE   22/5/2023 | 19:29 
 

Sp1 Value   36.5 °C   

El1 Maximum   43.4 °C   

El2 Maximum   45.7 °C   

Dt2 (El2.Max - Sp1)   9.2 °C   

Dt1 (El1.Max - Sp1)   6.9 °C   

 

Analysis : 

Amp MW MVAR MVA % Loading 41.24

- 138 52.6 147.68

- - - 358.12
Phase

Point Ar1 A 6.9 Comment 3

Point Ar2 B 9.2 Comment 3

Point Ar3 C - Comment -Temp.Rise ( OC )

Unit

Actual Load

Rated Capacity

Temp.Rise ( OC )

Temp.Rise ( OC )

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Measurements 

 

%Loading Comment 4 3 2 1 0

70 - 100 < 10 10 - 36 36 - 75 75 - 150 > 150

40 - 70 < 6 6 - 20 20 - 45 45 - 90 > 90

< 40 < 4 4 - 15 15 - 30 30 - 60 > 60Te
m

pe
ra

tu
re

 

Ris
e (

 °C
 )

Criteria

[ ควรท ำกำรปลดอุปกรณ์ออกจำกระบบทนัทแีละรีบด ำเนินกำรแก์ไข ]

ระยะเวลำแก์ไข

2 = แก์ไขในโอกำสแรกที่ขอปลดได์ 

Comment

0 = แก์ไขทนัท ี

3 = วำงแผนท ำกำรแก์ไข 

4 = แก์ไขตำมวำระ PM 

[ ควรท ำกำรแก์ไขเร์งด์วน ไม์ควรเกิน 7วันหลังจำกได์รับแจ์ง ]

[ ควรท ำกำรแก์ไขเมือ่ขอปลดอุปกรณ์ได์ ไม์ควรเกิน 1 เดือนหลังจำกได์รับแจ์ง ]

[ ควรวำงแผนแก์ไขภำยในระยะเวลำ 3 เดือน ]

[ ควรวำงแผนแก์ไขภำยในระยะเวลำ 6 เดือน ]

1 = แก์ไขเร์งด์วน 

 
 

Parameters 

Emissivity   0.85   

Reflected temperature   20.0 °C   

Distance   5.0 m   

Atmospheric temperature   20.0 °C   



 แผนกบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 6 
        กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

    Thermovision  Report ฝ่ายปฏิบตัิการเขตนครหลวง 

 

[THM-S4 V.1.0 : 13-Jun-2019 : Design by Sophon]  

Tested by :          หถล6.-ส. By :     G.B. Date :           22/05/2566 
 

    

Location     :

Device No.   :

Description  :

Notification :

SN3

SN3-หวั Pot Head 

 หวั Pot Head Phase C ดา้นติด DS-701017 PEA NO.3 Phase A ทั้ง2ดา้น (Phase A อยูด่า้นซา้ย)
Phase B ดา้นออก PEA

 

  
  

FLIR1185.jpg | 246° SW   22/5/2023 | 19:31 
 

Sp1 Value   36.3 °C   

El1 Maximum   60.8 °C   

El2 Maximum   44.9 °C   

El3 Maximum   39.4 °C   

El4 Maximum   38.6 °C   

Dt4 (El4.Max - Sp1)   2.3 °C   

Dt3 (El3.Max - Sp1)   3.1 °C   

Dt2 (El2.Max - Sp1)   8.6 °C   

Dt1 (El1.Max - Sp1)   24.5 °C   

 

Analysis : 

Amp MW MVAR MVA % Loading 38.9

- 130 50.1 139.32

- - - 358.1
Phase

Point Ar1 A 3.1 Comment 4

Point Ar2 B 8.6 Comment 3

Point Ar3 C 24.5 Comment 2Temp.Rise ( OC )

Unit

Actual Load

Rated Capacity

Temp.Rise ( OC )

Temp.Rise ( OC )

 
 
 
 

Measurements 

 

%Loading Comment 4 3 2 1 0

70 - 100 < 10 10 - 36 36 - 75 75 - 150 > 150

40 - 70 < 6 6 - 20 20 - 45 45 - 90 > 90

< 40 < 4 4 - 15 15 - 30 30 - 60 > 60Te
m

pe
ra

tu
re

 

Ris
e (

 °C
 )

Criteria

[ ควรท ำกำรปลดอุปกรณ์ออกจำกระบบทนัทแีละรีบด ำเนินกำรแก์ไข ]

ระยะเวลำแก์ไข

2 = แก์ไขในโอกำสแรกที่ขอปลดได์ 

Comment

0 = แก์ไขทนัท ี

3 = วำงแผนท ำกำรแก์ไข 

4 = แก์ไขตำมวำระ PM 

[ ควรท ำกำรแก์ไขเร์งด์วน ไม์ควรเกิน 7วันหลังจำกได์รับแจ์ง ]

[ ควรท ำกำรแก์ไขเมือ่ขอปลดอุปกรณ์ได์ ไม์ควรเกิน 1 เดือนหลังจำกได์รับแจ์ง ]

[ ควรวำงแผนแก์ไขภำยในระยะเวลำ 3 เดือน ]

[ ควรวำงแผนแก์ไขภำยในระยะเวลำ 6 เดือน ]

1 = แก์ไขเร์งด์วน 

 
 

Parameters 

Emissivity   0.85   

Reflected temperature   20.0 °C   

Distance   5.0 m   

Atmospheric temperature   20.0 °C   


