
 
เลขท่ี   ก.3 บล.(ปบ.)                  /2567                                วันท่ี   27 กุมภาพันธ ์2567 
ช่ือผู้รับ  นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล                                      ต าแหน่ง  อก.ปบ.(ก.3) 
ช่ือผู้ส่ง  นายเอกชัย หิ้งสุวรรณ                                                 ต าแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน 
 
                     ด้วยการไฟฟ้าอ าเภอบางเลน จะขอดับไฟเพื่อปฏบิัติงาน เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น SF6 ตามแผนผังสังเขปแนบ 
จ านวน 1 แผ่น ดังนี ้

ที่ ฟิดเดอร์ วัน/เดือน/ป ี ตั้งแต่
เวลา 

ถึงเวลา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/
บริเวณ 

จาก ถึง ผู้ควบคุมงาน 

1. SPN4 1 มี.ค.67 08.30 น. 
 
 

16.30 น. 
 

เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น 
SF6 

SPN4S-05 SPN4S-07 
จุดปลดบั้กอาร์ม 

นายบุญฤทธิ์ พันธิ
บุตร พชง.6 ผกส. 
กฟอ.บางเลน 

พื้นที่ท่ีมีผู้ใช้ไฟไดร้ับผลกระทบ (ดบัไฟ) ริมแม่น้ าท่าจีน 
ผู้ประสานงานการดับไฟช่ือ   นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์   ต าแหน่ง   หผ.ปบ.    โทร   083-6322655 
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสช ารดุ ผคส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน) 

                    1.  มีสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง   1.1  มีโอกาสช ารุด   1.2  ไมม่ีโอกาสช ารุด 

                    2.  ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง  

                                                                                    ( นายเอกชัย หิ้งสุวรรณ ) 
                                                                                        ผจก.กฟอ.บางเลน  
 
 หมายเหตุ      ขอดับไฟแบบเร่งด่วน เนื่องจากส่วนเกี่ยวข้องพร้อมในวันนี้ 
 
เรียน  อก.ปบ.(ก.3) 

                       ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร 

                        อนุมัติให้ดับไฟตามค าขอข้อ   ฟิดเดอร์..........จาก.............................................ถึง.............................................   
ในวันท่ี.........................ตั้งแตเ่วลา................น. ถึง..................น.  ตามใบสั่งท าสวิชช่ิงเลขท่ี.................................................................... 

                        อนุมัติให้ดับไฟตามค าขอข้อ   ฟิดเดอร์..........จาก.............................................ถึง.............................................   
ในวันท่ี.........................ตั้งแตเ่วลา................น. ถึง..................น.  ตามใบสั่งท าสวิชช่ิงเลขท่ี.................................................................... 
                        พนักงานศูนย์ฯ นาย.....................................................ประสานงานขอดับไฟกับ...................................................... 
                                                                                    ........................................................... 
                                                                                    (.........................................................) 
ส าหรับผู้อนุมัต ิ
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)                                                              ขัน้ตอนการสวิชช่ิง....................................แผ่น 
เรียน  ผจก. ........................................................                          แผนผังแนบ...............................................แผ่น 
        อก.บษ.(ก.3),อก.วว.(ก.3)                                             ผจฟ. (สถานีฯ..................................................) 
        อนุมัต ิ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย               เพื่อทราบและจัดพนังงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม 
พร้อมท้ังลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th                  ตั้งแต่เวลา             น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ  
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แยกวัดราษฎรส์ามัคคี

SPN4S-07

โคง้เจา้แมส่ามสี แมน่ ้าทา่จนี

SPN4S-12 SPN4S11

ตลาดบางหลวง
โรงน ้าแข็งหลกัชยั

SPN4S-10 SPN4S-08

ตรงขา้ม CJ ทา่เสา

ถนนบางเลน-บางหลวง-บางสาม

ปากทาง ม.4 บางหลวง

ไปแยกบางสาม DIS ชัว่คราว จดุปลดสาย SPN4S-05 ไปบางเลน

SPN4 ตรงขา้มวัดบางนอ้ยใน BEA4S-07

อนามัยหนิมลู

SPN9 DIS ชัว่คราว พืน้ทีป่ฏบิตังิาน SPN9S-05

สะพานบางนอ้ยใน สะพานคลองบางหลวง
SPN9S-07

หลงั CJ SPN9S-04

แยกทา่เสา

SPN9S-08

วัดบางหลวง

ไปทา่เสา

ผังดบัไฟ 22 kV. วนัที ่1 มนีาคม 2567




