




1. สถานที่ทํางาน

2. กําหนดวันท่ีทํางาน  10 ต.ค. 64 ระหวาง 08.00 น. ถึง  

3. ผูขอทํางาน กฟภ.อมน. งานที่ทํา  1288/64

4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย  วันท่ี

5. ตรวจสอบสวิทช่ิงโดย  วันท่ี

6. อนุมัติสวิทช่ิงโดย  วันท่ี

7. สั่งทําสวิทช่ิงโดย  1.

2.

3.

สภาพอุปกรณ

ปกติกอน

ดําเนินการ

1

2 SLY-TP1 "OLTC" Auto SLY -  

3 SLY-TP2 "OLTC" Auto SLY -  

4 SLY02VB-01 "ON" Auto Reclose SLY  -

5 SLY07VB-01 "ON" Auto Reclose SLY  -

6 PMB07VB-01 "ON" Auto Reclose PMB  -

7

8 SLYBVB-01 ปลด SLY -  

9 OYK03S-11 ปลด อมน. DIS

10 DIS ชั่วคราว(SLY7) สับ อมน. DIS

11 SLYBVB-01 สับ SLY -  

12

13 SLY07S-05 สับ อมน. SF6

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 SLY-TP1 "OLTC" Manual SLY -  

26 SLY-TP2 "OLTC" Manual SLY -  

27 SLY02VB-01 "OFF" Auto Reclose SLY  -

28 SLY07VB-01 "OFF" Auto Reclose SLY  -

เมื่อชุดฮอทไลนกระเชาทําการตัด DDE บริเวณกอนซอยหอพักตนตาลทั้งวงจรกลางและวงจรลาง (ตามผังแนบ) แลวเสร็จ

ใบสั่งทําสวิทชิ่ง

ที่ รหัสอุปกรณ

นายเพชรรัตน,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน,นายสามารถ

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ดําเนินการ

"OLTC" Manual - 

เวลา ผูดําเนินการ ผูสั่งการ หมายเหตุ

 ตรวจสอบอุปกรณปองกันและตัดตอน กอนทําการสวิชชื่ง

ยายโหลด SLY07 ไปจายจาก SLY02

สับ ศาลาโตมร

"OLTC" Manual - 

ซอยโพลีกลาส สาย 4 

นายณัฐกาญจน  รมโพธิ์ทอง 5 ตุลาคม 2564

5 ตุลาคม 2564

17.00 น.

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธ์ิ,นายอมร

5 ตุลาคม 2564

ตามใบขอปฏิบัติงานยายแนวระบบจําหนาย

นายกฤษณะศักดิ์,นายศุภสวัสดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต

ปลด(ใชโหลดบัสเตอร) โพลีกลาสสาย 4 วงจรบน

สับ ขนานบัส

"OFF" Auto Reclose L = 4.36 MW

"OFF" Auto Reclose L = 2.12 MW

"OFF" Auto Reclose - 

ปลด ขนานบัส

แจงกฟภ.อมน.ใหตรวจสอบ SF6 SLY06S-08 และ SLY07S-06 (โพลีกลาส) ใหอยูในตําแหนง OPEN และใหทําการลอคคาน

เมื่อหนางานพรอมดับไฟเพื่อปฎิบัติงาน

ปลด,ล็อคคาน ปากซอยโพลีกลาสาย 4

แจงใหทําการไลนโหลดตั้งแตจุดตัด DDE ปากซอยตนตาลวงจรกลางและลาง ถึง SLY07S-06 และ SLY06S-08 ปากซอยโพลีกลาส

แจงชุดทํางานใหทําการ Test ไฟพรอม Short ground จุด G1 

แจงชุดทํางานใหทําการ Test ไฟพรอม Short ground จุด G2

แจงชุดทํางานใหทําการ Test ไฟพรอม Short ground จุด G3

แจงชุดทํางานใหทําการ Test ไฟพรอม Short ground จุด G4

แจงชุดทํางานใหทําการ Test ไฟพรอม Short ground จุด G5

แจงพื้นที่ไฟดับแกชุดทํางาน

แจงชุดฮอทไลนกระเชาทําการตัด DDE  บริเวณกอนซอยหอพักตนตาล ทั้งวงจรกลางและวงจรลาง (ตามผังแนบ)ได 

"OLTC" Auto - 

"OLTC" Auto - 

"ON" Auto Reclose

"ON" Auto Reclose



สภาพอุปกรณ

ปกติกอน

ดําเนินการ

ที่ รหัสอุปกรณ ดําเนินการ เวลา ผูดําเนินการ ผูสั่งการ หมายเหตุ

29 PMB07VB-01 "OFF" Auto Reclose PMB  -

30

31 SLY-TP1 "OLTC" Auto SLY -  

32 SLY-TP2 "OLTC" Auto SLY -  

33 SLY02VB-01 "ON" Auto Reclose SLY  -

34 SLY07VB-01 "ON" Auto Reclose SLY  -

35 PMB07VB-01 "ON" Auto Reclose PMB  -

36

37

38

39

40

41

42

43 SLY07S-05 ปลด,ล็อคคาน อมน. SF6

44

45 SLYBVB-01 ปลด SLY -  

46 DIS ชั่วคราว(SLY7) ปลด อมน. DIS

47 OYK03S-11 สับ อมน. DIS

48 SLYBVB-01 สับ SLY -  

49 SLY-TP1 "OLTC" Manual SLY -  

50 SLY-TP2 "OLTC" Manual SLY -  

51 SLY02VB-01 "OFF" Auto Reclose SLY  -

52 SLY07VB-01 "OFF" Auto Reclose SLY  -

53 PMB07VB-01 "OFF" Auto Reclose PMB  -

"OLTC" Manual - 

"OFF" Auto Reclose

"ON" Auto Reclose - 

"ON" Auto Reclose

เมื่อชุดทํางานปฎิบัติงานแลวเสร็จพรอมจายไฟได

"OFF" Auto Reclose - 

"OFF" Auto Reclose

"OLTC" Manual - 

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

"OLTC" Auto - 

สิ้นสุด Switching ชวงเชา 

"ON" Auto Reclose - 

ยายโหลด SLY07 ไปจายจาก SLY02

ปลด(ใชโหลดบัสเตอร) ศาลาโตมร

"ON" Auto Reclose

แจงชุดทํางานใหทําการ ปลด Short ground จุด G1 

แจงชุดทํางานใหทําการ ปลด Short ground จุด G2

แจงชุดทํางานใหทําการ ปลด Short ground จุด G3

แจงชุดทํางานใหทําการ ปลด Short ground จุด G4

แจงชุดทํางานใหทําการ ปลด Short ground จุด G5

แจงชุดฮอทไลนกระเชาทําการจั๊ม DDE  บริเวณกอนซอยหอพักตนตาล ทั้งวงจรกลางและวงจรลาง (ตามผังแนบ)ได 

เมื่อชุดฮอทไลนกระเชาทําการจั๊ม DDE บริเวณกอนซอยหอพักตนตาลทั้งวงจรกลางและวงจรลาง (ตามผังแนบ) แลวเสร็จ

สับ ปากซอยโพลีกลาสาย 4

สับ โพลีกลาสสาย 4 วงจรบน

ปลด ขนานบัส

"OLTC" Auto - 

สับ ขนานบัส




