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หนา้ท ี1 จาก 2

ใบสั่งทําสวิทช่ิง
1. สถานท่ีทํางาน
2. กําหนดวันท่ีทํางาน  28 ต.ค. 64 ระหว่าง 08.00 น. ถึง  น.
3. ผู้ขอทํางาน กฟอ.ทมก. งานท่ีทํา  1358/64
4. เตรียมการสวิทช่ิงโดย  วันท่ี
5. ตรวจสอบสวิทช่ิงโดย  วันท่ี
6. อนุมัติสวิทช่ิงโดย  วันท่ี
7. สั่งทําสวิทช่ิงโดย  1.

2.
3.

สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดําเนินการ

1

2 TMK07R-01 Normal ทมก. R

3 TMK09R-01 Normal ทมก. R

4

5 TMK07S-13 ปลด,ล็อคคาน ทมก. SF6

6 TMK09S-16 สับ ทมก. DIS

7

8 TMK09S-15 สับ ทมก. DIS

9

10

11

12 TMK07R-01 Nonreclosing, ALT ทมก. R

13 TMK09R-01 Nonreclosing, ALT ทมก. R
14

15

16

17

18

19

20 TMK07R-01 Normal ทมก. R

21 TMK09R-01 Normal ทมก. R

22

23 TMK09S-15 ปลด ทมก. DIS

24 TMK09S-21 ปลด ทมก. DIS

25 TMK09S-22 ปลด ทมก. DIS

ท่ี เวลา ผู้ดําเนินการ ผู้สั่งการ หมายเหตุรหัสอุปกรณ์ ดําเนินการ

เมื่อพร้อมดับไฟ

  ย้ายโหลด TMK09 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK07

สับ บ้านเด่น

ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) ชายห้วย

บ้านชายห้วย

ร้ือสาย Overhead นํา UG เข้าใช้งาน
นายกฤษณะศักดิ์  รักเนตรสาคร 22 ตุลาคม 2564

22 ตุลาคม 2564

17.00
ตามใบขอปฏิบัติงาน  

***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***

วัดเขาสะพายแร้ง

แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2

ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)

แจ้งพ้ืนท่ีไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ

แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1

หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

Normal

Normal

แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1

แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2

Nonreclosing, ALT หนองลาน

Nonreclosing, ALT วัดคร้อพนัน

นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช
22 ตุลาคม 2564

นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต,นายศุภสวัสดิ์
นายเพชรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทําสวิชชิ่ง

แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้

Nonreclosing, ALT หนองลาน

Nonreclosing, ALT วัดคร้อพนัน

เมื่อพร้อมจ่ายไฟ

สับ วัดเขาสะพายแร้ง

แจ้งกฟอ.ทมก. ตรวจสอบ Dis UG ก่อนมอเตอร์เวย์บ้านชายห้วย รหัส TMK09S-21 ให้อยู่สถานะ "เปิดวงจร"

แจ้งกฟอ.ทมก. ตรวจสอบ Dis UG หลังมอเตอร์เวย์บ้านชายห้วย รหัส TMK09S-22 ให้อยู่สถานะ "เปิดวงจร"

สับ ก่อนมอเตอร์เวย์ชายห้วย

สับ หลังมอเตอร์เวย์ชายห้วย



หนา้ท ี2 จาก 2

สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดําเนินการ

ท่ี เวลา ผู้ดําเนินการ ผู้สั่งการ หมายเหตุรหัสอุปกรณ์ ดําเนินการ

26

27 TMK09S-16 ปลด ทมก. DIS

28 TMK07S-13 สับ ทมก. SF6

29 TMK07R-01 Nonreclosing, ALT ทมก. R

30 TMK09R-01 Nonreclosing, ALT ทมก. R

สับ ชายห้วย

ปลด,ล็อคคาน บ้านเด่น

Normal

***สิ้นสุด Switching ท้ังหมด***

Normal

  ย้ายโหลด TMK09 บางส่วนกลับจาก TMK07
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	25-10-64-1358-28-10-64 ทมก TMK09
	1358-28-10-64 กฟอ.ทมก.นำ UG บ้านชายห้วยเข้าใช้งาน

